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Alvorlig eller dedelig elektrisk støt kan skyldes at jordingen ikke er koblet skikkelig til motoren, SubDrive-
frelvesomformeren, metallrør eller annet metall nær motoren eller kabelen, hvor det brukes kabel 
som er mindre enn motorkablene. For å minimere faren for elektrisk støt, må man koble ut strømmen før man 
jobber med eller rundt SubDrive-systemet. KONTAKTER PÅ INNSIDEN AV SUBDRIVE-STYRINGEN KAN 
INNEHOLDE LIVSFARLIG SPENNING OGSÅ ETTER AT STRØMMEN ER KOBLET FRA.

LA DET GÅ 5 MINUTTER SLIK AT SPENNINGEN LADES UT FØR DU FJERNER SUBDRIVE-DEKSLET.

Ikke bruk motoren i svømmeområder.

Før du starter

nasjonale og lokale elektriske bestemmelser eller Franklin Electric sine anbefalinger, kan resultere i 

telefonnummer 1-800-348-2420.

side 41-44). Bruk av denne enheten sammen med andre Franklin Electric-motorer eller med motorer fra 

frekvensomformeren ikke fungerer som den skal.

*Google Play™ er et varemerke for Google Inc.

FE Connect
Wi-Fi-tilkobling er en funksjon i frekvensomformeren som muliggjør en 
tilkobling til en enkelt Wi-Fi-enhet (smarttelefon eller nettbrett). Tilkoblingen 
kan brukes til å overvåke driftsegenskaper, justere avanserte innstillinger og 
vise eller maile feilhistorikk og konfigurere endringer. Mobilapp-en kan lastes 
ned fra Apple App Store eller Google Play™.

FE CONNECT MOBIL-APP

LAST NED FE CONNECT-APPEN I DAG!

ADVARSEL!

OBS!!

FORSIKTIG!
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Konformitetserklæring

MERKNAD OM OVERLASTBESKYTTELSE AV MOTOR:
Frekevenomformerens elektronikk sørger for å beskytte motoren mot overlast ved å hindre 

motor gjøres ikke av frekvensomformeren.

KURSBESKYTTELSE
Integrert elektronisk kortslutningsbeskyttelse gir ikke kursenbeskyttelse. Kursbeskyttelse må være 
i overensstemmelse med nasjonale regler for elektriske anlegg og lokale lover og forskrifter eller 
tilsvarende. Frekvensomformeren må bare beskyttes med inverse tid-sikring eller automatsikring, 
maks. 300 V, og utgangsstrømmen ved motor med full last som nevnt under Sikring/automatisikring og 

INTERNT LITIUMBATTERI
FORSIKTIG: Aldri ta et litiumbatteri i munnen. Hvis det svelges, kontakt din lege eller et lokal giftsentral. 

regionale eller nasjonale lover og retningslinjer.

VEDLIKEHOLD

vedlikehold av SubDrive.

Wi-Fi-MODUL

er angitt for å sørge for rimelig beskyttelse mot skadelig interferens. Utstyret genererer, bruker og 

• 
• Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til et annet strømuttak enn det mottakeren er koblet til.
• 

Modell no. Modell beskrivelse

E184902
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Konformitetserklæring

         E-mail: info@franklin-electric.de
         www.franklinwater.eu
 

Herved erklærer vi under vårt fulle ansvar at frekvensomformere merket med følgende nummer 

      DRIVE SYSTEMS - Part 5-1: Safety requirements
      Electrical, thermal and energy.

      Autorisert signatur:
      Dato:     3. august 2016
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detaljer

Motor

På

Av

1,7 Nm
15 in-lbs
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Egnet for bruk i en krets som kan levere ikke 
mer enn 5000 rms symmetrisk strøm, 250 V 
maksimum.

støt.

–+

UNDERLOAD

DEFAULT

Underlastjustering

Beskyttelsesjordledning

Forsiktig

NO
Normalt lukket kontakt

Fellesleder kontakt

SUBDRIVE

bar

TRYKK
TRANSDUSER

1

2

3
4 6

7

8

9

5
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230 VAC             CU > 75°C

M230 VAC                 CU > 75°C

SF
1~
3~

BRN
GRY
BLK

Stabil strømning

Brun motorkabel
Grå motorkabel
Svart motorkabel

Forurensing grad 2

PS

L
N

Trykksensor/bryter
Trykktransduser

0,55 Nm
5 in-lbs

INPUT

PD2
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Beskrivelse og ytelse

Beskrivelse
Franklin Electric SubDrive er en  frekvensomformer som bruker avansert elektronikk for 

Egenskaper og fordeler
Konstant vanntrykk

Franklin Electric SubDrive gir konsistent trykkregulering ved bruk av avansert elektronikk 

Redusert tankstørrelse

Konvensjonelle systemer bruker større tanker for å lagre vann, mens SubDrive-systemer 

størrelseskrav mht. trykktank.

Redusert pumpestørrelse

Overoppheting effekttap
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Motormykstart

sammenlignet med konvensjonelle vannsystemer. I tilfeller der behovet for vann er lite, kan 

sensorens robuste utforming, vil dette ikke skade motoren eller trykksensoren.

Strømfaktor korreksjon

Jordingsfeil registrering

Frekvensomformeren er utstyrt med jordingsfeilbeskyttelse for motor utgang. Hvis en 

informasjon.

Justerbar underlast følsomhet

aktiver styringen og observer hvordan systemet reagerer. Når styringen begynner å regulere 

Systemrelé

dosering, etc.).



SubDrive Connect

11

NO

Systemfeil relé

Analog trykktransduser

motorhastighet ved bruk av en tradisjonell SubDrive trykksensor. Ekstra trykktransduser 

Fukt / vått gulv sensor

systemet. Se tilbehørssiden for bestillingsinformasjon.

Wi-Fi og FE Connect mobil-app

etc.). Denne koblingen kan brukes for å justere avanserte innstillinger, overvåke 

Hjelpestyring inngang (bare app)

ekstern styring av SubDrive-styringen. Denne inngangen kan justeres med å bruke FE 

lav.

Trykkopptak (bare app)

Når du bruker en analog trykktransduser i systemet, kan et valgfritt "sett inn" trykk stilles inn 

5 bar mens den kjører, men vil ikke starte frekvensomformeren før systemtrykket faller under 
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Duplex Alternator innbygd (bare app)

Justerbar underlast av-tid (bare app)

Underlast av-tid bestemmer hvor lenge frekvensomformeren venter før den starter å kjøre 
etter en underlast hendelse. Standard tid er 5 minutter, men kan justeres av bruker gjennom 

Systemdiagnostikk feilhistorikk (bare app)

Justerbart bump modus (bare app)

innstillingene justeres, for å sikre riktig drift.

Utskiftbare deler

Kjølevifte

angående IP 23 vifte erstatningssett.

Økt trykk inngangspanel

frekvensomformeren ikke virker. I stedet for å skifte ut hele frekvensomformeren kan EPIB 
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Tryk-
komformer-
ledninger

Strømforsyning fra 
automatsikring

PUMPE

MOTOR

A

D

B C

Trykkavlastningsventil

Trykktransduser

Analog trykkomformer 
må installeres stående 
og i vertikal stilling

Strøm til motor

I kassen
A. Styringsenhet
B. Analog trykktransduser

D. Omformerkabel
E.  Installasjonsveiledning
F.  Strekkavlastingskobling

Hvordan det virker

D. Analog trykktransduser

B

B

SubDrive15/20/30
Brukermanual 

Trykktransduser/
Sensor

Run/
Feilreléer

AC

M

Fuktsensor

Display Styring

AUX 
inngang

Veksel-
strøms-

generator

Elektrisk diagram
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Spesielle hensyn EMC

andre installasjoner kan være nødvendig.

Serviceinngang
Panel



SubDrive Connect

15

NO

Frekvensomformerens display
Frekvensomformer kjøring

• 

 

• 

Systemfeil

 
  analog trykktransduser - "- - -" ved bruk av standard trykksensor.

Feil oppdaget

tosifret tall. Se diagnose feilkode tabell bakerst i denne manualen for mer informasjon.

Plassering av frekvensomformer

styringen riktig.

• En tank-avgrening er anbefalt for montering av tank, analog trykktransduser, 
trykkmåler og trykkavlastningsventil. Hvis tank-avgrening ikke brukes bør 

tanken og trykktransduseren eller trykksensoren.
• 

støttesøyle. Ta med enhetens vekt i beregningen.
• 

• 

strømledninger.
• Enheten bør ikke installeres i korrosive miljø.
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Spesielle hensyn for utendørs bruk

styringen installeres utendørs:

• 

• 

• 

styringen.
• 

eller fuktighet.
• 

Forsiktig: Installering av ikke-godkjent skjerming kan skade frekvensomformeren og/eller 

luftstrøm til å kjøle styringen.

Serviceinngang 
Panel

Monter frekevenomformeren 
til en solid støttestruktur 
(vegg eller bakplate).

Monter frekevenomformeren 
så nær serviceinngangspanelet 
som mulig

Bruk en egen strømkurs for frekevenomformeren. 
Kable direkte fra serviceinngangspanelet . 
Angitt sikring/Angitt automatsikring "Se tabell 1 
på side 18 for størrelser på sikringer og strøm-
brytere."
  

La det være 15 cm (6") klaring 
rundt frekevenomformeren for kjøling.

Bruk hullene og 
føringene som er laget.

(IKKE bor hull i 
frekevenomformeren.)

GND GND

Serviceinngang jordingsstang

Kablee direkte til serviceinngangspanelet . 
IKKE kable til et underpanel i en bolig.

Serviceinngang
Panel

IN HOME
BOLIG underpanel

GND

GND GND

g

IN HO
OLIG unde

 . 

6"
15 cm

6"
15 cm

6"
15 cm

6"
15 cm

MERKNAD OM OVERLASTBESKYTTELSE AV MOTOR:
Frekevenomformerens elektronikk sørger for 
å beskytte motoren mot overlast ved å hindre 
motorspenningen i å overstige maksimal servicefaktor-
strøm (SFA). Overvåking av overoppheting av motor gjøres ikke av frekevenomformeren.
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Serviceinngang 
Panel

GND GND

Hvis det er mulig må man
 IKKE føre strømtilførsels- 
eller motorkabler parallelt 
med huskablingen. 

Unngå å kabler utenfor

Pumpe

Motor

elt 

utenfor

GND GND
Motor

Skill strømtilførsel og motorkabler 
minst 20 cm (8")

GND

GND

IKKE legg strømtilførsels- 
og motorkabler sammen. 

Adskill med minst 20 cm (8")

Motor

Utgangskabelen til motoren 
må trekkes ut av huset etter 
så kort strekk som mulig.

20 cm
8"

Strøm-
tilførsel
St
tilførs

Strøm-
tilførsel

Ledningsføring

forholdsregler:
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Service Entrance
Panel

GND

Motor

Kurs 1

Kurs 2

Kurs  3

20 cm (8") min. 20 cm (8") min.20 cm (8") min.

Telefon

Hvis nødvendig legger man kablene parallelt, 
hold frekevenomformerens strømtilførsel og 
motorkablene minst 20 cm (8") fra annen huskabling. 
Satellitt-/antennekabel 20 cm (8") min.

Satellitt-/
antennekabel

20 cm (8") min.

GND

Serviceinngang 
Panel

GND

GND

20 cm (8") min. 90º

OK

Kryss grenledninger og huskabling 90º

20 cm (8") min.
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Jording
For sikkerhet og ytelse, merk følgende jordingskrav.

Kontroller at riktig 
jordingsstang er 
på plass og 
tilkoblet

Serviceinngang 
jordingsstang

Serviceinngang 
Panel

GND GND

L2
L1

Jordkabel fra strømtilførselen 
fra forsyningspanelet må kobles 
til frekevenomformeren.

En egen utgående jordkabel 
fra frekevenomformeren må 
kobles til motoren (motorkabler 
og jordkabler må være buntet sammen).

Pumpe

Motor

Serviceinngang 
Panel

GND GND

Unngå flere jordingsveier

GND

G
N

D

Pumpe

Motor

GND
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Sikring/automatsikring og kabeldimensjonering
Listet sikring/listet automatsikring dimensjoner og maksimal tillat kabellengde for kobling av SubDrive er angitt i følgende 
tabeller:

Tabell 1: Automatsikring, dimensjonering og maksimal kabellengde (i meter)
Basert på 3 % spenningsfall

XXXX

Serviceinngang 
Panel

GND

GND

Bruk BARE -
serviceinngangens 
paneljording.

IKKE legg jordkabel separat. 
Motorens jordkabel SKAL buntes 
samme med motorkablene

Pumpe

Motor

GND

MERK:

av jordfeilbrytere.

residualstrøm som kan mette kjernene.

Modellfamilie
Listet sikring 

/ listet 
automatsikring 

amps

Nominell  
inngangs- 
spenning

AWG / IEC (mm2) kopperledning dimensjoner, 167 °F (75 °C) 
isolasjon om ikke annet angitt

14
2,5

12
4

10
6

8
10

6
16

4
25

3
35

2
35

1
50

AWG
mm2

SubDrive1100

16 230 29 45 76 117 187 296 366 482 610 -

16 208 21 33 56 85 137 216 268 353 446 -

16 230 25 41 68 105 167 263 327 431 547 -

SubDrive1500
20 208 - - 35 54 86 137 169 222 281 -

20 230 - 25 42 67 105 167 207 272 344 -

SubDrive2200
25 208 - - 28 44 71 112 140 184 233 -

25 230 - - 35 54 86 138 170 225 284 -
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Tabell 2: Maksimal motorkabel lengde (i meter*)

Modellfamilie Franklin Electric 
motor modell kW (hk)

AWG 600 V kopperledning størrelser, 167 oF (75 oC) isolert

14
2,5

12
4

10
6

8
10

6
16

AWG
mm2

200 330 500* 610* 610* -

150 250 370* 610* 610* -

100 160 250 420* 610* -

121 198 310 - - -
91 146 231 304 - -
76 121 192 301 - -
57 94 146 234 304 -
57 76 118 188 295 -

 
  

MERKNADER:
• Bruk av 600 V minimum angitt motorkabel er nødvendig.

• Maksimal tillat kabellengde måles mellom styringen og motoren.
• Aluminiumskabler må ikke brukes med SubDrive.
• All kabling må være i overensstemmelse med nasjonale elektriske koder og lokale bestemmelser.

styringer mates fra en en-fase server i stedet for en tre-fase.
• Motor overlast beskyttelse MERK: Frekevenomformerens elektronikk sørger for å beskytte motoren mot overlast 

motor gjøres ikke av frekvensomformeren.
 

motorkabel, for å unngå skader eller ødeleggelse av motorkabelisolasjonen under installering 
 

Generatordimensjonering

Anbefalt minimum generatorstørrelser:
 

 

MERK: 
og inaktiv hastighet er riktig for å betjene frekvensomformeren.
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som angitt i tabell 4. Minimum inngangsrørdiameter bør velges for 

rørdiameter). 
Tabell 3: Minimum trykktank størrelse (total kapasitet)

Tank- og pumpe-dimensjonering

Pumpestrømning 
dimensjoner

Styring modell Minimum 
tankstørrelse

Mindre enn 45,4 
SubDrive1100 18 liter

SubDrive1500 18 liter

SubDrive2200 18 liter

og høyere

SubDrive1100 18 liter

SubDrive1500 30 liter

SubDrive2200 30 liter

Tabell 4 Tabell 5
Veiledning for innstilling av trykk
Trykksensor  

Settpunkt (bar)
Trykktank Forhånds-

 lading (± 0.1 bar)

0.3 0.2
0.7 0.5
1.0 0.7
1.4 1
1.7 1.2
2.1 1.5
2.4 1.7
2.8 2
3.1 2.2
3.4 2.4
3.8 2.7
4.1 2.9
4.5 3.2
4.8 3.4
5.2 3.6
5.5 3.9
5.9 4.1
6.2 4.3
6.6 4.6

Maksimal hastighet på 8 fot/
sek. (2,4 m/s)

Min rørdia Maks m3/t

1/2" 1,1

3/4" 2,5

1" 4,5

1-1/4" 7,0

1-1/2" 10,0

2" 17,8

2-1/2" 40,0

SubDrive Connect System med 
analogtrykkstransduser (inkludert i sett)

SubDrive Connect System med trykksensor

Tryk-        kalibrering

Trykktransduser

Trykkavlastnings-
ventil Tappeventil

Pumpe

Motor

6 ft (1.83 m) max

Forhåndsinnstillingen på t
rykktanken bør være 70 % 
av systemtrykk-innstillingen.

Analog trykktransduser må 
installeres stående og i 
vertikal stilling.

TRYKKSENSOR

Sett trykksensoren mellom 
vertikal (foretrukket) og 
horisontal. Ikke installer 
motsatt vei. Må ikke utsettes 
for direkte sollys 

Nedsenkbare pumper kan i 
noen tilfeller utvikle svært 
høyt trykk. Installer alltid en 
trykkavlastningsventil som 
kan ta full pumpegjennom-
strømning ved 6,9 bar 
(100 psi).

ADVARSEL
(Utslipp til avløp klassifisert 
for maks pumpekapasitet 
ved trykkutløsing.)

1/
4-

18
 N

PT
F-

2A
 tr

åd

Tryk-        kalibrering

Trykktransduser

Trykkavlastnings-
ventil Tappeventil

Pumpe

Motor

6 ft (1.83 m) max

Forhåndsinnstillingen på t
rykktanken bør være 70 % 
av systemtrykk-innstillingen.

Analog trykktransduser må 
installeres stående og i 
vertikal stilling.

TRYKKSENSOR

Vri mot høyre (med klokken) 
for å øke trykket.

Vri mot venstre (mot klokken) 
for å minske trykket.

1/4 vridning= 0.2 bar

Trykksensor
(NSF61 klassifisert) 

fabrikkinnstilling 
for 3,5 bar

Sett trykksensoren mellom 
vertikal (foretrukket) og 
horisontal. Ikke installer 
motsatt vei. Må ikke utsettes 
for direkte sollys 

" Unbrakonøkkel 
(følger med)"

Nedsenkbare pumper kan i 
noen tilfeller utvikle svært 
høyt trykk. Installer alltid en 
trykkavlastningsventil som 
kan ta full pumpegjennom-
strømning ved 6,9 bar 
(100 psi).

ADVARSEL

Trykksensor utstyrt med 
denne styreenheten må 
stilles mellom 25 og 80 psi 
1,7 og 5,5 bar (25 og 80 
PSI)

ADVARSEL

(Utslipp til avløp klassifisert 
for maks pumpekapasitet 
ved trykkutløsing.)
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NO

Pumpedimensjonering og -ytelse
SubDrive1100

med grafen til høyre. Sjekk med 

SubDrive1100 trigge alvorlige feil. 

EKSEMPEL 1

ADVARSEL!
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SubDrive1500

og strømnings krav. Bruk 0,75 

SubDrive1500 vil justere 

hk) kurven.

illustrert med grafen til høyre. 

SubDrive1500 trigge alvorlige feil.

EKSEMPEL 2

ADVARSEL!
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SubDrive2200

For å velge riktig

hk) kurve som møter 

strømningskrav. Bruk 

SubDrive2200 vil justere 

er illustrert med grafen 
til høyre. Sjekk med 

SubDrive2200 trigge alvorlige feil.

EKSEMPEL 3

ADVARSEL!
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SubDrive1100 - MonoDrive funksjonalitet*

SubDrive1500 / 2200 - MonoDriveXT funksjonalitet*

Merknader: 
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NO

Installasjonsprosedyre
Montering av frekvensomformer

"B"

"A" "C"

"D"

134
[5.3]

251
[9.9] "E"

MODELL

SubDrive1100 464
[18,3]

355
[14,0]

455
[17,9]

427
[16,8]

157
[6,2]

SubDrive1500 
SubDrive2200

539
[21,2]

430
[16,9]

530
[20,9]

503
[19,8]

157
[6,2]

mm [in]

11
[0.4]

53
[2.1]

54
[2.1]

140
[5.5]

2X 8
[0.3]
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1. Se til at strømmen er slått av hovedbryteren.

2. Sørg for at grenstrøm bestemt for SubDrive er utstyrt med riktig dimensjonert    
side 20 for minimum bryterstørrelse.)

3. Bruk egnet strekkavlaster eller rørkontakter. Se under for rørhull og utslagsstørrelser.

4. Fjern SubDrive-lokket.

merket 

Alvorlig eller kritisk elektrisk støt kan skyldes at den ikke skikkelig kobling til motoren, 

kabel som ikke er mindre enn motorkabelledningen. For å minimere risiko for elektrisk støt, koble ut 
strømmen før du jobber med eller rundt vannsystem. Ikke bruk motoren i svømmeområder.

29 HULL
[1.1]

35 SVEKKING
[1.4]

[0.5]
13 HULL[1.1]  

29 SVEKKING

[0.9]
22 HULL

22 SVEKKING
[0.9]

48
[1.9]

98
[3.9]

98
[3.9]

34
[1.3]

40
[1.6]

82
[3.2]

111 [4.4]

199 [7 8]

Kabling av frekvensomformer
ADVARSEL!

mm
[in]

(RED) (YEL) (BLK)
GRYBLK BRN

(3~/1~) (60 Hz)
50/60 Hz3~/1~
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NOside av SubDrive-styringen og koble dem 
til klemmene merket L, N, og . Stram 

7.  For analog trykkomformer eller 
trykksensor ledninger, bruk den minste 

høyre for strømtilførsels ledningen).

For analog trykktransduser

trykktransduserkabelen følger med 
styringen. Andre lengder er tilgjengelige. Se 
tilbehørssiden for bestillingsinformasjon.

b.  Koble den RØDE ledningen trykktransduserkabelen til +24
dynamoen.

c.  Koble den SVARTE ledningen trykktransduserkabelen til - 

med).

For SubDrive trykkbryter

med).

Dette krever måling av isolasjonsmotstand med et egnet megohmmeter.

A

AUXINPUT
PRESSURE

SENSOR
+24 _ S NC COM NO

ALARM RELAY
NC COM NO
RUN RELAYTRANSDUCER

R2R1PSA1 XDCR

J1

J6

+24A B |+ | _
ALTERNATOR WET SENSOR

WS

C2 C1

J5

J3J4

R69

R
6

9

R
4

9
R

5
4

D
1

3

C
4

7

R95

R96

R93

R
9

4

TP78TP76

R88

T
P

7
7

C11R91

R
4

0

R
1

0
2

D10

C49

R97

T
P

8
3

Q
7

R103

TP80

TP82

R100

R99 R104

D15

C50

C7

U
3

C
4

6

D
5

U10

R
9

0

C
1

2

R20

R
8

9

C
8

D16
R105

Q
6

T
P

8
1

R98

R101

T
P

7
9

C
6

R
5

5

R
5

6

TP71

U
7

C2

C33

C4

P1

RoHS
Compliant

IMAG
94V-0
BD02
38 15

2
2

6
6

4
9

1
0

1
   

R

IN

1

230 VAC                  CU > 75

,7 Nm
15 in-lbs

M °C

i

1,7 Nm
15 in-lbs

230 VAC             CU > 75°C

NL1~ (RED) (YEL) (BLK)
GRYBLK BRN

(3~/1~) (60 Hz)
50/60 Hz3~/1~

Trykksensoren kan være skadet.

FORSIKTIG!

FORSIKTIG!

NPUT
PRESSURE

SENSOR T

PS

J1J5

E +24 _ S NC 
ALATRANSDUCER

XDCR

J1
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MERK:

 
 trykksensoren. Koblingene er utskiftbare.

tankens 
 

nødvendige justeringer.

Ekstra styring inngang/utgang kabling 

dynamoen som følger:

n

kabler.

Fuktsensor
VÅT SENSOR klemmene støtter Franklin Electric fuktsensor. Fuktsensorkontakten skal kables til dette 

inngangen. Se seksjon Tilbehør for informasjon om bestilling av fuktsensor kit.
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NO

styringen.

WET SENSOR
(+24)

-OR-

TRANSDUCER
(+24)

AUX INPUT
(+)

AUX INPUT
(+)

AUX INPUT
(-)
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Frekvensomformer konfigurasjon
FORSIKTIG!!

Basisoppsett (DIP-brytere)

 
Motortypevalg (DIP SW1 - posisjon 2)

MonoDrive eller MonoDriveXT). Hvis du vil kjøre en en-fase motor med en SubDrive-enhet, 

MERK:

Motor / pump størrelse (DIP SW2 og DIP SW3 - posisjoner 
1-6)

MERK:
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NO

Trykksensorvalg (DIP SW1 - posisjon 5)
En 10 bar analog trykktransduser er inkludert i styringen. Sørg for at styringen er skikkelig 

Trykksettpunkt (krever analog trykkomformer)
For analog trykktransduser

Ved bruk av 10 bar analog trykktransduser settes det ønskete systemtrykket ved å bruke 

ON

SW1

1      3 ~                                                  8

 1~ SF PS
50
HZ

60
HZ

XDCR

ON ON

SW3

1  6

PUMPE (kW)
VELG EN

0,37  0,55   0,75  1,1   1,5    2,2

1  6

SW2

0,37  0,55   0,75  1,1   1,5    2,2

MOTOR (kW)
VELG EN

M

+
-

- - - F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F24

Kjører
30-80 Hz

DISPLAY

STATUS

i

Se brukermanual 
for mer informas-

jonowners 

Hvile-
modus

Motor
underlast

Under-
spenning

Låst 
pumpe

Feil
kablet

Åpen 
krets 

Kortslut-
ning

Varm-
gang

Ugyldig 
DIP-bryter-
innstilling

Kjører
0-199 psi

Kjører
0-19.9 bar

.

R
2
8

R
1
9

R
1
5

R
1
4

R
1
8

R
1
6

R
2
7

R
2
8

P3

ON
68 1 611

R
1
3

R
1
2

R
1
0

R
9

UNDERLAST

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 1  234 5 6 1 2 3 4 5 6
SW1 SW2 SW3

C22
C23

TRYKK
SETTPUNKT

R23

R24

R21R34R35 R56R66 R
4
7

R
4
8

R
4
2

R57
R39
R58

R106

C29

R
2
1

R
2
6

D8

C
3
6

D
7

R
4
5

R
5
0

R
6
4

J6

Q
9

Q2

Q1 R79

R
7
8

R
6
0

R
5
9

R
5
3

C
1
8

C
1
9

R47
D11

R5

P2
USB

1

R
5
2

J1
D4UB

R
8
4

R
1
1

C
3
2

C
3
1
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For SubDrive trykksensor
Trykksensoren kommuniserer systemtrykket til SubDrive-styringen. Sensoren er 

trykk og mot klokken for å senke trykk. Justeringsintervallet er mellom 1,7 og 5,5 bar 
MERK:  

d. Dekk til trykksensoren med gummiskoen som følger med. Ikke utsett for direkte sollys.

Underlast-følsomhet (hvis behov)
Underlast-følsomhet SKAL justeres bare når SubDrive er UTEN STRØM. De nye 

underlast feil i en 

aktiver styringen og observer hvordan systemet reagerer. Når styringen begynner å regulere 

gir forstyrrende underlast turer.

side.
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NO

Underlast-følsomhet: Grunn innstilling

Underlast-følsomhet: Dyp innstilling

brønnen med og observer nøye at underlast registreres skikkelig. Hvis systemet ikke 

følsomhetsinnstilling.

Hvis nødvendig juster underlast følsomheten, fjern strømmen og la styringen lade ut. Vent 

foreta nødvendige justeringer.

Trykksensorvalg (DIP SW1 - posisjon 4)

justere styringen for bedre kontroll.

brønnhodet eller der hørbare hastighetsvariasjoner i PMA-en kan høres i rørene, kan 

funksjonen, bør installatøren sjekke strømnings og trykkforandringer for mulig oversving. 
En større trykktank og/eller større margin mellom regulering og trykkavlastningsventil kan 

Hvis det er nødvendig å justere trykkontrollen, fjern strømmen og la styringen lade ut. Vent 

Underlast-følsomhet 
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R
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R
14 R
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R
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R
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R
28

P3

ON
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1 2 3 4 5 6 7 8 1  234 5 6 1 2 3 4 5 6
SW1 SW2 SW3

C22
C23

TRYKK
SETTPUNKT

R23

R24

R21R34R35 R56R66 R
47

R
48

R
42

R57
R39
R58

R106

C29
R

21

R
26

D8

C
36

D
7

R
45

R
50

R
64

J6

Q
9

Q2

Q1 R79

R
78

R
60

R
59

R
53

C
18

C
19

R47
D11

R5

P2
USB

1

+

BT1

R65
D3

D6U1 R
52

R
44

R
43

C20

C

C26

C27

C21
C16

C
48

J2

R48 R71
C45R51

U8

C25
C14

J1
D4UB

R
84

R
11

C
32

C
31



36

SubDrive Connect

Avansert oppsett (Wi-Fi / FE Connect mobil-app)

og få tilgang til disse avanserte innstillingene og funksjonene.

Koble til Wi-Fi

siden, restart SubDrive enheten. 

som skal kobles til.

frekvensomformer når som helst..

 MERK:

time har gått, må frekvensomformeren restartes.

ADVARSEL!



SubDrive Connect

37

NO

 

Trykkontroll: Sensortype

Trykkontroll: Omformer område

omformere koblet til frekvensomformeren.

Trykkontroll: Primært settpunkt

 

Trykkontroll: Opptak

Trykkontroll: Innkoblingssettpunkt

systemtrykket må reduseres til før styringen vil begynne å kjøre.

Tilgang til frekvensomformeren

Oppsett

• Frekvensomformerutgang*
• Motorstørrelse*
• 
• Underlast-følsomhet*
• 
• Minimum frekvens
• Maksimum frekvens

• 
• Trykktransduser område*
• 
• 
• 
• Fuktsensor
• 

• Stor tank modus 
• 
• Ødelagt rørdeteksjon
• Stabil strømning*
• 

*  For og endre og bruke innstillinger denne siden for frekvensomformerens utgang, motorstørrelse, 

SensorvalgTrykkontroll

Omformer område
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Alternator-funksjonalitet. Denne funksjonen krever at en god 

enheter.

Duplex Alternator: Svitsj intervall

etter-systemet alternerer roller. 

Standard: 1 time  minimum: 1 time  maksimum: 24 timer

Alternator-monitor
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NO

Overvåking
Denne skjermen tillater real-time overvåking av systemet inkludert:

• Systemstatus
• 
• 
• Motorhastighet
• 
• 
• Utgangsstrøm
• 

Logger

motortid sammen med aktuell dato og tid for vær loggføring.

AUX in

Aux inngang:

INNGANG 

Feil ved lav.
Standard: Feil ved høy

Fuktsensor:

høy eller Feil ved lav. Feil ved høy tilstanden støtter Franklin Electric fuktsensor 

inngangsenhet.
Standard: Feil ved høy
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Tilbehør Detaljer Brukt med Delenummer

Analog trykktransduser
SD1100/1500/2200 - 6   bar
SD1100/1500/2200 - 10 bar
SD1100/1500/2200 - 16 bar

226905905
226905906
226905907

Analog trykktransduser kabelsett frekvensomformermodeller

SD1100/1500/2200 - 3    m 
SD1100/1500/2200 - 7,5 m
SD1100/1500/2200 - 15  m
SD1100/1500/2200 - 30  m
SD1100/1500/2200 - 45  m
SD1100/1500/2200 - 60  m 

226910901
226910902
226910903
226910904
226910905
226910906

Kommunikasjonskabelsett kreves for å bruke 

frekvensomformermodeller

SD1100/1500/2200 - 3    m
SD1100/1500/2200 - 15  m
SD1100/1500/2200 - 30  m

226895901
226895902
226895903

erstatningssett SD1100/1500/2200 226540902

erstatningssett
Erstatningssett for frekvensomformere som har et skadet SD1100/1500/2200 226540912

 
eliminere interferens.

SD1100/1500/2200 225198901

 
eliminere interferens. Hvis forstyrrende brudd i OL 

installeres ved motorens frekvensomformerutgang.

SD1100/1500/2200 225300901

å eliminere SD1100/1500/2200 225199901

Lynavleder 150814902

Fuktsensor kit Ekstern sensorenhet som slår av frekvensomformeren SD1100/1500/2200 226770901

IP 23 Vifte erstatningssett Erstatningsvifte 226545904

IP 23 Vifte erstatningssett Erstatningsvifte 226545905

Trykksensor  
SD1100/1500/2200 225970901

Trykksensor  
SD1100/1500/2200 226941901

Sensorkabel sett SD1100/1500/2200 223995902

For bruk med lenger motorledning SD1100/1500/2200 225930913

Tilbehør
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NO

SubDrive1100 SubDrive1500/2200

Modell no. utendørs)

Inngang fra  
Strømkilde

Fase inn En-fase En-fase
Frekvens

11 A 16 A
Strømfaktor ~ 0,95 ~ 0,95

Ledningsstørrelse Se side  20. Kontakt statlige og lokale forskrifter for 
innstallering av grenkrets

Se side 20. Kontakt statlige og lokale forskrifter for 
innstallering av grenkrets

Utgang til motor
Fase ut

Frekvensområde

10,4 A 13,2 A

Ledningsstørrelse Se side 21 for dimensjonering av ledninger Se side 21 for dimensjonering av ledninger

Innstilling av 
trykk

Fabrikkinnstilling

Justeringsintervall

Bruksbetingelser(A)

 

inngang)

Relativ fuktighet 

Høyde 2000 m / IP Forurensing grad 2 Forurensing grad 2

Styring 
størrelse(B) 

IP 23

For bruk med

Spesifikasjoner - en-fasedrift

Merknader: 
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SubDrive1100 - tre-fase motorer

Modell no. utendørs)

Inngang fra  
Strømkilde

Fase inn En-fase

Frekvens

12 A

Strømfaktor ~ 0,95

Ledningsstørrelse Se side 20. Kontakt statlige og lokale forskrifter for innstallering av grenkrets

Utgang til motor

Fase ut Tre-fase

Frekvensområde

5,9 A

Ledningsstørrelse Se side 21 for dimensjonering av ledninger

Innstilling av trykk
Fabrikkinnstilling

Justeringsintervall

Bruksbetingelser(A)

 

Relativ fuktighet 

Høyde 2000 m / IP 23 Forurensing grad 2

Styring størrelse(B) IP 23

For bruk med

Spesifikasjoner - SubDrive1100

Merknader: 
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SubDrive1500 - tre-fase motorer

Modell no. utendørs)

Inngang fra  
Strømkilde

Fase inn En-fase

Frekvens

19 A

Strømfaktor ~ 0,95

Ledningsstørrelse Se side 20. Kontakt statlige og lokale forskrifter for innstallering av grenkrets

Utgang til motor

Fase ut Tre-fase

Frekvensområde

8,1 A

Ledningsstørrelse Se tabell side 21 for dimensjonering av ledninger

Innstilling av trykk
Fabrikkinnstilling

Justeringsintervall

Bruksbetingelser(A)

 

Relativ fuktighet 

Høyde 2000 m / IP 23 Forurensing grad 2

Styring størrelse(B) IP 23

For bruk med

Spesifikasjoner - SubDrive1500

Merknader: 
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SubDrive2200 - tre-fase motorer

Modell no. utendørs)

Inngang fra  
Strømkilde

Fase inn En-fase

Frekvens

23 A

Strømfaktor ~ 0,95

Ledningsstørrelse Se tabell side 20. Kontakt statlige og lokale forskrifter for innstallering av grenkrets

Utgang til motor

Fase ut Tre-fase

Frekvensområde

10,9 A

Ledningsstørrelse Se tabell side 21 for dimensjonering av ledninger

Innstilling av trykk
Fabrikkinnstilling

Justeringsintervall

Bruksbetingelser(A)

 

Relativ fuktighet 

Høyde 2000 m / IP 23 Forurensing grad 2

Styring størrelse(B) IP 23

For bruk med

Spesifikasjoner - SubDrive2200

Merknader: 
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STANDARD BEGRENSET GARANTI

fra installeringsdato, men uansett ikke lenger enn i to år fra dato for

skriftlige godkjenning og forsendelses instruksjoner. Skulle utbedringen av en defekt eller leveransen av

3.  Franklin Electric skal ikke gi noen garanti for skader forårsaket av feil bruk, uforsiktighet,

5.  Franklin Electric skal stå til ansvar for skader

karakteristikker og eller så fatale skader forårsaket av defekt der de

av setningene ovenfor gjelder alle krav angående skader uavhengig av deres lovlig grunnlag, i

FRANKLIN ELECTRIC EUROPA GMBH

NO
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